Socialne zariadenie - Cast’ 3
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UMYVADLO BIELE 585X445X270 MM

OSADENE DO PODUMYVADLOVEJ SKRINKY

SO SENZOROVOU BATERIOU S PRIVODOM 24V A UZEMNENIM

WC MISA KOMBI

NASTENNY NOVODUROVY ODSAVACI VENTILATOR PRIEMERU 100MM
S PRiVODOM 220V

ELEKTRICKY PRIETOKOVY OHRIEVAC PODUMYVADLOVY 220V
MORA BTOM 5P S PRIVODOM 230V 5L

SKRINKA ZAVESNA POD UMYVADLO

VODOVODNE POTRUBIE PPR ROZVOD STUDENEJ VODY
VRATANE IZOLACIE MIRELON

VODOVODNE POTRUBIE PPR ROZVOD TEPLEJ ( ZMIESANEJ ) VODY
VRATANE IZOLACIE MIRELON

HLAVNY UZAVER VODY A ZVISLE STUPACIE POTRUBIE SV
POZICIA JE ZAKRESLENA ORIENTACNE A SKUTOCNE UMIESTENIE
BUDE UPRESNENE PO OBNAZENI JESTVUJUCEHO ROZVODU SV

KANALIZACNE POTRUBIE PVC PRIPOJOVACIE

KANALIZACNE POTRUBIE PVC LEZATE
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